Skarzysko-Kamienna, dnia 11.04.2023 r.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

w postepowaniu na realizacje zadania pn. :

»~Zakup, dostawa i montaz stacji uzdatniania wody dla cieptowni w Starachowicach przy ul. Bugaj 45”

I. Zamawiajacy:
Celsium Dom Sp.z 0.0,
ul. 11-go Listopada 7, 26-110 Skarzysko-Kamienna,
tel.(041) 252 89 80, fax (041) 252 89 83,
e-mail: celsium@celsium.pl

Il. Osoby upowainione do kontaktu z oferentami:
e Jacek Gebski —w zakresie przedmiotu zamodwienia, i wizji lokalnej,
e-mail: jacek.gebski@celsium.pl , tel. 885 961 847
e Krzysztof Borowiec - w zakresie przedmiotu zamodwienia i procedur przetargowych,
e-mail: krzysztof.borowiec@celsium.pl, tel. 601 545 859
Informacje udziela sie w dni robocze, w godzinach: 8% - 14%,

Zamawiajacy oglasza postepowanie na wybdr wykonawcy zadania pn.:
»Zakup, dostawa i montaz stacji uzdatniania wody dla cieptowni w Starachowicach przy ul. Bugaj 45"

lll. Opis przedmiotu zamdwienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu Zamowienia polega na wykonaniu catosci zadania w systemie ,,pod klucz”, zgod-
nie z zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw zastosowanych rozwigzan, materiatow
i obejmuje miedzy innymi:

1. Demontazi istniejgcej stacji uzdatniania wody

2. Dostawe i montaz nowej stacji uzdatniania wody wraz z kompletng instalacjg, osprzetem i armaturg
niezbednymi do prawidtowej pracy SUW

3. Sporzadzenie szczegdtowej instrukcji obstugi SUW

Parametry wody wodociggowe] dostarczanej do obiektu Celsium przy ul. Bugaj 45 w Starachowicach przed-
stawia tabela ponizej:
wg.PWiKStarachowice
Tabela twardosci wody

T mg I ° angielskie "
Ujecie \ jednostka CaC03/dm3 mVal/dm3 mmol/l  ° niemieckie (DH) (Clarka) francuskie (F)

Trebowiec 211 43 2,1 12 15 21

e (Cisnienie w sieci wodociggowej w punkcje czerpalnym : 4,5 - 5,0 bar.
e Dostawca powinien dokona¢ analizy wody sieciowej na postawie ktérej dobierze armature i przed-
stawi zamawiajgcemu koncepcje budowy SUW.
Wymagania jakosciowo/ilosciowe dla wody uzdatnione;j:
e wydajnosé: 10 m3/h
e twardos$c szczatkowa <0,1°d
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v.

Stacja uzdatniania powinna mie¢ mozliwo$é pracy w dwdch trybach RECZNA /AUTOMATYCZNA z mozliwoscig
zadawania parametrow wody zmiekczonej i regeneracjg ztoza. Metode regeneracji zfoza okresli dostawca,
preferowana metoda bedzie uzycie solanki {wsad do solanki-sél tabletkowa).

UWAGA: Demontaz istniejgcej oraz montaz nowej SUW wraz z uruchomieniem powinien odby¢ sie w czasie
nie dtuzszym niz 8 godzin w jednym dniu roboczym z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia potrzeb technolo-
gicznych pracujgcego zakiadu

Warunki techniczno-technologiczne realizacji przedmiotu zamoéwienia:

1. Roboty nale2y wykonaé zgodnie z warunkami ckreélonymi w niniejszej SIWZ, zasadami sztuki budowlanej,
obowfazujgcymi przepisami i normami.

2. Wykonawca winien przeprowadzi¢ wizje lokalng w miejscu realizowanych zadan, na wiasng odpowiedzial-
nos¢ i na wiasny koszt. Do oferty naleiy dotgczyé odwiadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej pod ry-
gorem adrzucenia oferty.

3. Podczas realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie :

3.1. zorganizowac we wihasnym zakresie i na swdj koszt zaplecze robot,

3.2. zapewnic organizacje robdt i dostaw materiatow w sposdb wykluczajzcy powstanie zniszczen (prze-
widzieé odpowiednie zabezpieczenie),

3.3. w przypadku spowodowania szkdd bezzwlocznie usunaé je na wiasny koszt I ponies¢ koszty ewen-
tualnych odszkedowan,

3.4, zapewni¢ warunki bhp i p.poz zgodnie z obowlgzujgcymi przepisami, prace prowadzi¢ w sposéb nie
zagrazajacy bezpieczeristwu i mienia,

3.5. przywrocic i uporzgdkowac teren robét do stanu pierwotnego, a wszelkie pozostatosdci np. gruz,
materialy izolacyjne i inne odpady wywieZé na odpowiednie skfadowiska zgodnie z obhowigzujacymi
przepisami — bez dodatkowego wynagrodzenia,

3.6. zatrudnié do robhdt kadre w odpowiedniej ilosci | odpowiednich kwalifikacjach oraz zastosowaé od-
powiedni sprzet,

3.7. przeprowadzi¢ niezbedne préby, odbiory i nadzory na swdj koszt,

3.8. sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza.

V. Warunki jakie musi spetni¢ Oferent:

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegat sie Wykonawcy, ktérzy:

a) wpfacili wadium na konto Zamawiajgcego w kwocie 5 000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych 00/100)
na konto bankowe: Bank Millenium 18 1160 2202 0000 0003 8460 8875. Wadium moie by¢ wniesione
w pienigdzu, w formie ubezpieczenia lub gwarancji bankowej. Wadium wptacone w pienigdzu zostanie
zwrocone w ciggu 3 dni po popisaniu umowy z wybranym oferentem.

b} sg ubezpieczeni od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmictem zamdwienia na kwote gwarancyjna w wysokosci minimum 150% ceny ofertowej brutto;

c) dysponuja kadrg posiadajgcg uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do realizacji zamowie-
nia.

2. Dopuszcza sie moiliwosé zlecenia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego, czesci robdt podwykonaw-

com na zasadach okreslonych w art.647* kodeksu cywilnego oraz z Istotnych Postanowieniach Umowy.
Podwykonawca winien posiadac odpowiednie uprawnienia do realizacji podzleconego zakresu robét. Wy-
konawca penosi catkowita odpowiedzialnosé za podzlecony zakres robét tak w zakresie termindw jak |
jakosci oraz spasobu realizacji zadania.

— Oferte musi ztoZyé na zatgczonym blankiecie stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ.
— Za wykonanie przedmictu zamdwienia Oferent winien przedstawic cene ryczattowa netto obejmujgcg ca-

tos¢ przedmiotu zamowienia.

— Wymagany minimalny okres gwarancji na catos¢ robdt wynosi 36 miesiecy. W dniu edbioru kofcowego

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu karty gwarancyjne na zrealizowane zadania.
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VL.

VII.

VIIL

Wymagany termin realizacji zamowienia, termin ptatnosci.

1.
2.

Termin realizacji zadania: do dnia 30.05.2023 r.
Termin ptatnosci wyniesie 30 dni liczac od dnia zloZenia u Zamawiajgcego prawidiowo sporzadzanej fak-
tury VAT.

Sktadanie ofert (przygotowanie, terminy).

1.
2.
3.

Oferent moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

Oferta powinna by¢ sporzgdzona na formularzu stanowigcym zafgcznik nr 1 do SIWZ.

Oferta powinna by¢ zfoZona w zapieczetowanej kopercie. Koperta adresowana na Zamawiajacego po-
winna zawierac opis: '

»Zakup, dostawa I montaz stacji uzdatniania wody dla cieptowni w Starachowicach przy ul. Bugaj 457

Oferte naley zio2y¢ w siedzibie Zamawiajacego w Sekretariacie w terminie do dnia 25.04.2023 r.
do godz. 10™

Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu 25.04.2023 r. o godz. 10°° w siedzibie Zamawiajacego.
Termin zwigzania ofertg ustala sig na 30 dni od dnia otwarcia ofert.

. Ocena ofert.
1.

Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powofana przez Zarzad Celsium Sp. z 0.0. uwzgledniajac w ko-
lejnosci:

1.1. cene ofertows,

1.2. oferowane warunki gwarancji,

1.3. doswiadczenie Zamawiajgcego z realizagji dotychczasowych tego typu kontraktéw,

1.4. referencje potwierdzajace wykonanie podobnych robot.

Zamawiajgcy nie okresla procentowych wielkosci wag poszczegdinych kryteriéw, o ktorych mowa

w pkt 1.

Oferent nie moze sie powotywac na okolicznosd, iz oferta, ktdra wybrano, zawiera cene wyisza niz jego
oferta.

Z przeprowadzonego postepowania Komisja sporzgdzi protokdt, ktéry po zatwierdzeniu przez Zarzad sta-
nowit bedzie podstawe do zawarcia umowy.

Informacja o rozstrzygnieciu postepowania przetargowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Spotki.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo uniewaznienia postepowania bez wyboru oferty. Z tego tytufu nie
przystuguja zadne roszczenia przeciwko Zamawiajacemu.

Oferent nie mote zgdac zwrotu kosztdw udziatu w postepowaniu.

Opis warunkow formalno-prawnych, kidre powinien spetnic oferent.
W celu potwierdzenia spetnienia wymaganych warunkdw oferte nalezy uzupetnic o nastepujgce dokumenty:

1.

Aktualny odpis z wiasciwego KRS albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospo-
darczej, wystawione nie pdZniej niz 6 miesiecy przed terminem zioZenia oferty.

Oswiadczenie o nie wszczeciu postepowania upadiosciowego, naprawczego lub likwidacyjnego wobec
firmy Wykonawcy.

Zaswiadczenia wiasciwego Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu w placeniu podatkdw oraz wiasciwego ZUS
o terminowym regulowaniu sktadek, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed terminem ztozZenia
ofert.

Referencje potwierdzajgce wykonanie podobnych robét , realizacje dostaw, opis rozwigzan techniczno-
technaologicznych zawierajgcy m. in.: zestawienie gwarantowanych parametréw techniczno-eksploatacyj-
nych.

Deklarowany okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protoketu odbioru koicowego oraz warunki
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gwarancji.
Uwaga! Kserokopie dokumentow powinny byé potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem przez upowaz-
nione osoby.

Zataczniki:
1. Formularz Oferty
2. Wzdér Umowy

Zatwierdzong:
Kierownik Dzigtu-Realizacji Inwestycji

v
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