Skarzysko-Kamienna, dnia 6 czerwca 2023 r.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

W postepowaniu na realizacje zadania:

»Dostawe i montaz przemiennikéw czestotliwosci dla wentylatorow podmuchowych oraz pomp
uzupetniajacych i stabilizacyjnych cieptowni w Gréjcu przy ul. Sportowej 3”

Zamawiajacy

Celsium Sp. z 0.0.; ul. 11-go Listopada 7;
26-110 Skarzysko-Kamienna; tel. (041) 252 89 80, fax (041) 252 89 83
e-mail: celsium@celsium.pl

Osoby upowaznione do kontaktu z oferentami:
Krzysztof Borowiec — w zakresie przedmiotu zamoéwienia i spraw technicznych,
e-mail: krzysztof.borowiec@celsium.pl, tel. 601 545 859,
Karol Zareba — w zakresie przedmiotu zamédwienia i wizji lokalnej
e-mail: karol.zareba@celsium.pl, tel. 785 060 045.
Informacje udziela sie w dni robocze, w godzinach: 8% — 14%,
Zamawiajacy ogtasza postepowanie na wybdr wykonawcy zadania pn.:
»,Dostawe i montaz przemiennikow czestotliwosci dla wentylatorow podmuchowych oraz pomp
uzupetniajacych i stabilizacyjnych cieptowni w Gréjcu przy ul. Sportowej 3”
i zaprasza do sktadania ofert.

Zakres przedmiotu zamdéwienia.

Petny zakres zamdwienia polega na wykonaniu catosci zadania ,pod klucz”, obejmuje dostawe,
montaz i uruchomienie przemiennikéw czestotliwosci wraz z implementacjg koniecznych zmian
w szafach sterujgcych.

Zakres zamowienia bedzie obejmowat:

Dostawa wraz z montazem i uruchomieniem przemiennikdw czestotliwosci sterujgcych silnikami
asynchronicznymi wentylatoréw podmuchowych kottow K1, K2, K3 o mocy znamionowej 7,5kW.

. Wykonanie niezbednych zmian w ukfadzie sterowania szaf kottowych zgodnie ze specyfikacjg pracy

uktadu sterowania WP1, WP2 i WP3.
Dostawa wraz z montazem i uruchomieniem przemiennika czestotliwosci sterujgcego silnikiem
asynchronicznym pompy uzupetniania ztadu PU o mocy znamionowej 1,5kW.
Dostawa wraz z montazem i uruchomieniem przemiennika czestotliwosci sterujacego silnikiem
asynchronicznym pompy stabilizacyjnej PS 0 mocy znamionowej 0,75kW.
Wykonanie niezbednych zmian w ukfadzie sterowania pompami w szaf kottowych zgodnie ze
specyfikacjg pracy uktadu sterowania PU i PS.
Szczegdtowy zakres prac instalacyjnych:
6.1. Wykonanie niezbednych zmian w instalacji zasilajgcej i sterowniczej montowanych urzadzen.
6.2. Wykonanie rozruchu oraz uruchomienie urzadzen
6.3. Wykonanie pomiardw elektrycznych wraz z analizg zawartosci harmonicznych sieci THDi/ THDu
(do 50 harmonicznej) pracujgcej instalacji przy 25/50/100% obcigzenia. Przyrzady powinny
posiadac aktualne swiadectwa legalizacji a analizator sieciowy klase pomiarowg A
Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dot. dostosowania do
istniejgcej aplikacji nowych urzadzen.
Dostarczenie protokotéw z pomiaréw powykonawczych wraz z protokotem potwierdzajgcym
wartosci momentowe dokrecanych $rub na zaciskach silnoprgdowych przemiennikdw,
Przeszkolenie pracownikéw obstugi.
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Ze wzgledu na brak aktualnych pomiaréw kabli zasilajgcych i sterowniczych montowanych urzadzen
zalecane jest sprawdzenie obwoddw bezposrednio wspétpracujacych z nowymi urzadzeniami w celu
weryfikacji ew. uszkodzen wynikajacych ze skutkéw starzeniowych elementow instalacji. Pozwoli to
na uniknigcie probleméw gwarancyjnych eksploatowanych przemiennikow. Zaleca sie zabudowe
filtréw na kazdym przemienniku, niwelujgcych generowane zakidcenia po stronie zasilania sieciowego
jak rowniez silnika asynchronicznego. Cena za dobdr i montaz filtraw powinna by¢ uwzgledniona w
przedstawionej ofercie.

IV. Warunki techniczho-technologiczne realizacji przedmiotu zamoéwienia.

1.

VII.

Wykonawca ma prawo do uzyskania wszelkich informacji, ktére moga byé konieczne do
przygotowania oferty,

. Wykonawca winien przeprowadzié wizje lokalng w miejscu realizowanego zadania, na wiasng

odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt. Do oferty naleiy dotgczy¢ oéwiadczenie o przeprowadzonej wizji
fokalnej i kontroli stanu przewoddw pod rygorem odrzucenia oferty,

. Podczas realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

3.1. Zorganizawania we wiasnym zakresie i na swoj koszt zaplecza robét,

3.2. Zapewnienia organizacji robdt | dostaw materiatéw w sposob wykluczajagcy powstanie
zniszczen {nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia),

3.3. W przypadku spowodowania szkdd bezzwtocznie usunaé je na wiasny koszt i poniesé koszty
ewentualnych odszkodowan,

3.4, Zatrudnienia pracownikdéw w odpowiedniej ilosci i odpowiednich kwalifikacjach oraz
zastosowania odpowiedniego sprzetu,

3.5. Przeprowadzenia niezbednych préb, odbioréw i nadzorédw na swéj koszt.

3.6. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji zamdwienia musza speiniac
warunki okreslone w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.
414 z péin. zm.). Nalezy przedtozy¢ stosowne dokumenty o dopuszczeniu wyrobow do obrotu
i stosowania w budownictwie.

. Warunki jakie musi spetni¢ Oferent:

. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone]j drziatalnosci na

kwote nie mniejszg niz 150 % ceny ofertowej.

. Dysponowanie kadra posiadajgcg uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami do wykonania

tego zadania.

. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajgcego, czesci robot
podwykonawcom na zasadach okreslonych w art.6471 kodeksu cywilnego oraz w Istotnych
Postanowieniach Umowy. Podwykonawca winien posiadac odpowiednie uprawnienia do realizacji
podzleconego zakresu robdt. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za podzlecony zakres
robét tak w zakresie termindw jak i jakosci oraz sposobu realizacji.

. Oferte musi ziozy¢ na zataczonym formularzu stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ.
. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia Oferent winien przedstawié cene ryczattowg netto oraz brutto

{z obowigzujagcym podatkiem VAT) obejmujaca catos¢ przedmiotu zamowienia.

. Wymagany okres gwarancji na cafos$é zadania minimum 2 lata.

Wymagany termin realizacji zamowienia, termin ptatnosci

. Termin realizacji: do 15 sierpnia 2023 r — zakonczenie realizacji zaméwienia, dostarczenie

dokumentacji powykonawcze] i zgtoszenie odbioru catoéci zamadwienia.

. Platno$¢ jedng fakturg VAT po odbiorze koricowym zadania.
. Termin platnosci wyniesie 30 dni liczac od dnia ztozenia u Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonej

faktury VAT,

Sktadanie ofert (przygotowanie, terminy)
. Oferta powinna by¢ sporzadzona zgodnie z formularzem stanowigcym zafgcznik nr 1 do SIWZ.
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VIIl.

. Oferty nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej na adres mailowy celsium@celsium.pl lub pisemnie

(poczta, kurierem lub osobiscie) w sekretariacie Zamawiajgcego przy ul. 11 Listopada 7 w Skarzysku-
Kamiennej do dnia 20 czerwca 2023 r. do godz. 11:00.

W temacie wiadomosci mailowej oraz na kopercie nalezy wpisac: ,Dostawa i montaz przemiennikéw
czestotliwosci dla cieptowni w Gréjcu przy ul. Sportowej 3. Oferent zobowigzany jest do zawarcia
umowy w terminie 14 dni od doreczenia mu informacji o wyborze jego oferty.

Termin zwigzania ofertg ustala sie na 60 dni od dnia jej ztozenia

Ocena ofert

. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powotana przez Zarzad Celsium Sp. z 0.0. uwzgledniajgc:

1.1. cene ofertowa,

1.2. oferowane warunki gwarancji,

1.3. referencje oferenta.
Zamawiajacy nie okresla procentowych wielkosci wag poszczegdlnych kryteridw, o ktorych mowa w
pkt 1.
Oferent nie moze sie powotywac na okolicznos¢, iz oferta, ktorg wybrano, zawiera cene wyiszg niz
jego oferta.

. Z przeprowadzonego postepowania Komisja sporzadzi protokét, ktory po zatwierdzeniu przez Zarzad

stanowit bedzie podstawe do zawarcia umowy.

Informacje o rozstrzygnieciu postepowania Zamawiajgcy umiesci na stronie internetowej Spotki.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny. Z tego
tytutu nie przystuguja zadne roszczenia przeciwko Zamawiajgcemu.

. Oferent nie moze zgdac zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Opis warunkow formalno-prawnych, ktére powinien spetni¢ oferent

W celu potwierdzenia spetnienia wymaganych warunkoéw oferte nalezy uzupetnic o nastepujgce
dokumenty:

1.

v

o N

Aktualny odpis z wiasciwego KRS albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawione nie pdiniej niz 6 miesiecy przed terminem ztozenia oferty.

Oswiadczenie o nie wszczeciu postepowania upadtosciowego, naprawczego lub likwidacyjnego
wobec firmy Wykonawcy.

W przypadku Wykonawcédw wystepujacych wspdlnie — umowa regulujgca ich wspdtprace.
Zaswiadczenie o nadaniu numeru NIP.

Zaswiadczenie o nadaniu numeru REGON,

Zaswiadczenia wiasciwego Urzedu Skarbowego o niezaleganiu w ptaceniu podatkow oraz wiasciwego
ZUS o terminowym regulowaniu sktadek, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed terminem
ztozenia ofert.

Oswiadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.

Referencje potwierdzajgce wykonanie podobnych robét,

Deklarowany okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego oraz warunki
gwarancji.

Uwaga: Kserokopie dokumentow powinny by¢ potwierdzone za zgodnosS¢ z oryginatem przez
upowaznione osoby.

1.
2.

Zatgczniki:
Formularz oferty
Wzér umowy
Zatwierdzam:
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