cetsium’

L.

Skarzysko-Kamienna, 08.11.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznych pomieszczen dyspozytorni w obiekcie
Centralnej Cieptowni przy ul. 11 listopada 7 w Skarzysku - Kamiennej

Zamawiajacy

Celsium Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Skarzysku - Kamiennej,

adres: ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarzysko - Kamienna, NIP: 663-000-22-74, Regon: 290020845,
wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000044466, o kapitale zaktadowym 17 632 500,00 zt, posiadajgcg status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4c ust. 1 Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdinieniom w transakcjach
handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 893),

tel. (041) 252 89 80, fax (041) 252 89 83, e-mail: celsium@celsium.pl

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia

Zakres przedmiotu Zamowienia obejmuje wykonanie zadania polegajgcego wykonaniu projektu technicznego
zabudowy instalacji elektrycznych dla potrzeb dwdch pomieszczen tj. pokdj dyspozytorski oraz socjalny, a w
szczegolnosci:

1. Wykonanie projektu instalacji elektrycznej i oSwietleniowej dla pomieszczen zawierajgcego m.in.: opis
techniczny; obliczenia doboru: przewoddw, zabezpieczen, oswietlenia itp.; wyznaczenie tras kablowych;
dobor rodzaju urzadzen i ich typow; schematy oraz rzuty pomieszczen z oznaczeniem tras i lokalizacji
urzadzen, elementdw instalacji.

2. Nalezy zaprojektowac rozprowadzenie instalacji elektrycznej w kanatach kablowych, oddzielonych
przegroda dla osobnego prowadzenia przewodow silno i stabo pragdowych.

3. Kanaly kablowe winny by¢ wyposazone w zestawy gniazd wtyczkowych zwiekszajgcych swobode
lokalizacji gniazd.

4. Kanaty kablowe powinny by¢ prowadzone na wysokosci, ktéra umozliwi swobodny dostep z poziomu
blatu stotu dyspozytorskiego i w taki sposdb, by byty doprowadzone pod kaide wymagane stanowisko
komputerowe i odbiorniki.

5. Koryto kanatu winno by¢ funkcjonalnie potgczone z szafg teletechniki sieci OT.

6. Instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w obwody gniazd z uziemieniem ogdlnych i DATA. Obwody DATA
winny by¢ dedykowane.

7. Podtynkows instalacje nalezy zaprojektowac jedynie dla instalacji oswietleniowej (taczniki i gniazda) w
pomieszczeniu dyspozytorni oraz dla catosci instalacji w pomieszczeniu socjalnym.

8. Nalezy zaprojektowa¢ wymagane normami natezenie oswietlenia w obu pomieszczeniach, gtéwnie dla
pracy przy monitorach (500Ix), wobec czego nalezy zapewni¢ odpowiednig barwe swiatta i odpowiedni
rozktad nie powodujgcy ol$nienia.

9. Oswietlenie w suficie podwieszanym zalecam wykonaé¢ oprawami 60x60, typu LED o barwie swiatta
naturalnego.

10. Zatgczanie oswietlenia w podziale na sekcje, w celu oszczednosci energii. W miejscu pracy przy
monitorach ekranowych, srednie natezenie o$wietlenia winno by¢ zapewnione bez wzgledu na wybor
sekcji oswietleniowe;j.

11. Nalezy zaprojektowaé¢ nowy WLZ i tablice rozdzielcza dla obu pomieszczen. Zasilanie WLZ nalezy
wyprowadzi¢ z rozdzielni gtowniej Centralnej Cieptowni. Nowa tablica winna posiada¢ odpowiednig

Celsium Sp. z 0.0. pogotowie cieplownicze 66 555 99 00 konto bankowe: 60 1160 2202 0000 0002 7890 2369

26-110 Skarzysko-Kamienna tel: 41252 89 80 Spétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Kielcach X Wydziat Gospodarczy

ul. 11 Listopada 7 fax: 41 252 89 83 KRS 0000044466 kapitat zaktadowy 17 632 500 PLN

www.celsium.pl e-mail: celsium@celsium.pl NIP 663-000-22-74 REGON 290020845



cetsium’

12.

1.3.
14.

15.

rezerwe pod przysztg rozbudowe.
Trasa kablowa winna by¢ trwate przymocowana i montowana mozliwie wysoko, pod sufitem, od

rozdzielni az po pomieszczenie.

Instalacja elektryczna w uktadzie TN-S, zabezpieczac¢ wytacznikami RCD typu A.

Projekt techniczny instalacji elektrycznej i oswietlenia, wykona¢ naleizy w oparciu o udostepniony przez
Zamawiajgcego projekt koncepcyjny modernizacji pomieszczen oraz informacje pozyskane bezposrednio
w tracie wizji lokalnej.

Opracowang dokumentacje projektowg nalezy ztozy¢ w wersji papierowej (2 egzemplarze) i cyfrowej na

nosniku danych pendrive.

Wskazanie oséb do kontaktu z Oferentami

e Ryszard Jez — w zakresie przedmiotu zamowienia, e-mail: ryszard.jez@celsium.pl, tel. + 48 723 732 419
e Pawet Kuziel — w zakresie przedmiotu zamodwienia, rzeczowym i przeprowadzenia wizji lokalnej,
e-mail: pawel.kuziel@celsium.pl, tel.: + 48 785 060 049
Informacje udziela sie w dni robocze, w godzinach: 8%° - 14%,
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Termin realizacji zadania: do dnia 12.12.2024 r.

Sposdb oraz termin sktadania i ofert

a) termin sktadania ofert do dnia 15.11.2024 .

b) oferent moze ztozyc tylko jedng oferte

c) oferta powinna by¢ sporzadzona na formularzu stanowigcym zatacznik nr 1

d) oferty nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej na adres mailowy: celsium@celsium.pl
lub pisemnie (poczta, kurierem lub osobiscie) w sekretariacie Zamawiajgcego przy
ul. 11 Listopada 7 w Skarzysku- Kamiennej do dnia 15 listopada 2024 r. do godz. 11:00.
Ztozona oferta winne mie¢ oznaczenie: ,,Oferta P.T. instalacji elektrycznej — dyspozytornia”, wersja
elektroniczna w temacie wiadomosci, a papierowa opis na kopercie.

Ocena i wyhor oferty
a) Cena oferty winna uwzgledni¢ wszystkie koszt zwigzane z realizacjg zlecenia
b) Ocenaiwybodr oferty nastapig w terminie do dnia 19.11.2024 r.

Informacja dotyczaca postepowania

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.
Z tego tytutu nie przystuguje zadne roszczenie przeciwko Zamawiajacemu.

Kierownik Dziaju-Re€alizacjjmwestycji
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