Skarzysko-Kamienna, dnia 07.04.2025 r.

Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia
w postepowaniu na realizacje zadania pn. :

»,Wykonanie instalacji elektrycznych oraz AKPiA dla obstugi uktadu skojarzonego wytwarzania energii
elektrycznej i ciepta w procesie wysokosprawnej kogeneracji w Drzewicy przy ul. Stawowej”.

Zamawiajacy

Celsium Sp. z 0.0. z siedzibg w Skarzysku - Kamiennej, adres: ul. 11 Listopada 7; 26-110 Skarzysko -
Kamienna; NIP: 663-000-22-74; Regon: 290020845; wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000044466,
tel.(041) 252 89 80, fax (041) 252 89 83, e-mail: celsium@celsium.pl

. Tryb udzielenia zamdwienia

Postepowanie jest zamdwieniem ,sektorowym”, ponizej progéw kwotowych okreslonych ustawag
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z péin.
zm.), lecz z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantujacej wykonanie zadania w sposéb
efektywny, oszczedny i terminowy.

Osoby upowazinione do kontaktu z oferentami:

e Krzysztof Borowiec - w zakresie przedmiotu zamdwienia i procedur przetargowych,
e-mail: krzysztof.borowiec@celsium.pl, tel. 601 545 859.

e Tomasz Kwiecied —w zakresie przedmiotu zamdwienia i wizji lokalnej,
e-mail: tomasz.kwiecien@celsium.pl, tel. 885 961 843.
Informacje udziela sie w dni robocze, w godzinach: 8% - 14%.

Zakres przedmiotu zaméwienia:

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie instalacji elektrycznych oraz AKPIiA dla obstugi uktadu
skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w procesie wysokosprawnej kogeneracji w m.
Drzewica przy ul. Stawowej.

2. W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie catosci robot instalacyjnych, uruchomienie oraz konfiguracja
wszystkich urzgdzen zgodnie z dokumentacja projektowg stanowigca zatacznik nr 3 do niniejszej
specyfikacji.

3. Zakres rzeczowy obejmuje w szczegdlnosci:

3.1. Wykonanie systemu wizualizacji i nadzoru SCADA:
e Zaprojektowanie i wdrozenie systemu SCADA w petni integrujgcego wszystkie instalacje
i urzadzenia objete zamowieniem,
e Opracowanie interfejséw uzytkownika (HMI) umozliwiajagcych monitoring oraz sterowanie
procesami w czasie rzeczywistym,
e Zbieranie, archiwizacja oraz wizualizacja danych procesowych i alarmowych,
e Dostarczenie niezbednych licencji, serwerdw i stacji operatorskich,
e Przeprowadzenie szkolen dla personelu obstugujacego system SCADA.
3.2. Wykonanie instalacji elektrycznej oraz AKPiA:
e Montaz tras kablowych, rozdzielnic, zasilaczy oraz okablowania dla zasilania urzadzen
kogeneracyjnych,
Stronalz4



e Instalacja osprzetu elektroinstalacyjnego, zabezpieczenn oraz uktadéw pomiarowych niskiego
napiecia,

e Wykonanie i uruchomienie systemu automatyki oraz kontroli AKPIiA obejmujgcego czujniki,
przetworniki, elementy wykonawcze oraz sterowniki PLC,

e Integracja urzadzen kogeneracyjnych z systemem sterowania i wizualizacji.

3.3. Wykonanie instalacji teletechnicznej oraz systemu monitoringu:

e Wykonanie sieci strukturalnej dla potrzeb komunikacji przemystowej oraz dostepu do SCADA,

e Instalacja kamer wewnetrznych i zewnetrznych CCTV z funkcjg zapisu i podgladu na zywo,

e Montaz rejestratora wideo (NVR), dyskéw twardych oraz zapewnienie dostepu do monitoringu
przez przeglagdarke WWW min dla 5 stanowisk,

e Konfiguracja systemu alarmowego i dostepowego (opcjonalnie, zgodnie z projektem).

3.4. Konfiguracja i uruchomienie urzadzen:

e Konfiguracja wszystkich urzadzer zgodnie z dokumentacjg oraz protokofami komunikacyjnymi
(Modbus, Ethernet itp.),

e Testy integracyjne, odbiory techniczne i protokoty funkcjonalne, Wsparcie podczas rozruchu
instalacji kogeneracyjnej oraz wstepnej eksploatacji,

e Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi systemow,

o Przekazanie wszystkich plikéw Zrodtowych zwigzanych z oprogramowaniem i konfiguracja
systemdw SCADA, PLC, HMI oraz innych systemow sterowania bezposrednio po uruchomieniu i
odbiorze instalacji kogeneracyjne;j.

3.5. Wymagania dotyczgce cyberbezpieczeristwa:

e Wszystkie elementy systemu SCADA, urzadzenia AKPiA oraz infrastruktura sieciowa muszg by¢
zabezpieczone przed dostepem nieautoryzowanym oraz atakami typu cyber,

e System musi umozliwiaé¢ zarzadzanie dostepem uzytkownikdw (uwierzytelnianie, autoryzacja,
rejestracja zdarzen),

e Wymagana jest separacja sieci przemystowej od sieci ogéInej (np. przez firewall, VLAN itp.),

e Wszystkie urzadzenia powinny by¢ aktualizowane i konfigurowane zgodnie z zaleceniami
producentéw w zakresie bezpieczenistwa IT,

e Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji polityki bezpieczeristwa systemu
oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu cyberbezpieczeristwa dla obstugi technicznej.

V. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej SWZ, Prawem budowlanym,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zawodowg starannoscia i odpowiedzialnoscig za realizowane zamdwienie.

Wykonawca winien przeprowadzi¢ wizje lokalng w miejscu realizowanych zadan, na wifasng
odpowiedzialno$¢ i na wtasny koszt. Do oferty nalezy dotaczy¢ oswiadczenie o przeprowadzonej wizji
lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty.

. Podczas realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowiazuje sie :

3.1. Zorganizowac¢ we wiasnym zakresie i na swdj koszt zaplecze robét.

3.2. Zapewni¢ organizacje robdt i dostaw materiatéw w sposéb wykluczajgcy powstanie zniszczen
(przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie).

3.3. W przypadku spowodowania szkdd bezzwiocznie usungé je na wiasny koszt i ponie$¢ koszty
ewentualnych odszkodowan.
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VI.

VII.

VIIL.

3.4. Zapewni¢ warunki bhpi p.poz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, prace prowadzi¢ w sposéb nie
zagrazajgcy bezpieczenstwu i mienia.

3.5.  Przywrdcic i uporzadkowac teren robot do stanu pierwotnego, a wszelkie pozostatosci np. gruz,
materiaty izolacyjne i inne odpady wywieZ¢ na odpowiednie sktadowiska zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami— bez dodatkowego wynagrodzenia.

3.6. Zatrudni¢ do robét kadre w odpowiedniej ilosci i odpowiednich kwalifikacjach oraz zastosowac
odpowiedni sprzet.

Warunki jakie musi spetni¢ Oferent:

1.

Termin wizji lokalnej ustala sie na dzie 10.04.2025 r. godz. 10.00 na terenie realizacji inwestycji.
(Drzewica, ul. Stawowa). Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ swojg obecno$¢ z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem, pod nr tel. 601-545-859 lub adres e-mail: krzysztof.borowiec@celsium.pl.
W przypadku braku potwierdzenia obecnosci co najmniej jednego oferenta, wizja nie odbedzie sie.

. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote

nie mniejsza niz 150 % ceny ofertowe;.
Dysponowanie kadrg posiadajgcg uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do wykonania tego
zadania.

. Dopuszcza sie mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego, czesci robot

podwykonawcom na zasadach okresSlonych w art.6471 kodeksu cywilnego oraz z Istotnych
Postanowieniach Umowy.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za podzlecony zakres robét tak w zakresie termindw jak
i jakosci oraz sposobu realizacji zadania.

6. Oferte musi ztozy¢ na zatgczonym blankiecie stanowigcym zatacznik nr 1 do SWZ.
7. Za wykonanie przedmiotu Umowy Oferent winien przedstawi¢ cene ryczattowg netto obejmujgcg catosc¢

8.

przedmiotu zamdwienia
Wymagany minimalny okres gwarancji na cato$¢ robdt wynosi 24 miesigce.

Wymagany termin realizacji zaméwienia, termin ptatnosci.

1. Termin realizacji zadania: do dnia 29.05.2026r.

2. Naleznosci Wykonawcy bedg ptatne przelewem w ciggu 30 dni od daty otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury na konto podane na fakturze pod warunkiem odebrania wykonanych prac
protokotem odbioru.

. W przypadku sporzgdzenia protokotu odbioru w terminie pdzniejszym niz 30 dni od dnia zakoriczenia

prac termin ptatnosci okresla sie na 7 dni od daty sporzadzenia protokotu. Za date zaptaty uznawac sie
bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Sktadanie ofert (przygotowanie, terminy).

1.

Oferent moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

2. Oferta powinna by¢ sporzagdzona na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ.
3. Oferta powinna by¢ ztozona w zapieczetowanej kopercie. Koperta adresowana na Zamawiajgcego

powinna zawierac opis:

Wykonanie instalacji elektrycznych oraz AKPiA dla obstugi uktadu skojarzonego wytwarzania energii
elektrycznej i ciepta w procesie wysokosprawnej kogeneracji w Drzewicy przy ul. Stawowe;j.

4.

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Spétki przy ul. 11-go Listopada 7 w Skarzysku - Kamiennej lub droga
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5.

mailowg na adres: celsium@celsium.pl w terminie do dnia 17.04.2025 r., do godz. 10:00.
Oferent zobowigzany jest do zawarcia Umowy w terminie 14 dni od doreczenia mu informacji o wyborze

jego oferty.

IX. Termin zwigzania oferta.

1.

Termin zwigzania ofertg ustala sie na 90 dni od dnia otwarcia ofert.

X. Ocena ofert.

Xl

1.

6.

Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powotana przez Zarzad Celsium Sp. z 0.0. uwzgledniajac:

1.1. cene ofertowa.

1.2. oferowane warunki gwarancji.

1.3. Referencje potwierdzajgce wykonanie podobnych robét w zakresie wizualizacji i sterowania

uktadami kogeneracyjnymi.

Zamawiajacy nie okresla procentowych wielkosci wag poszczegélnych kryteridw, o ktérych mowa
w pkt. 1.
Oferent nie moze sie powotywac na okolicznos¢, iz oferta, ktérg wybrano, zawiera ceng wyzszg niz jego
oferta.
Z przeprowadzonego postepowania Komisja sporzadzi protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez Zarzad
stanowit bedzie podstawe do zawarcia umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo uniewaznienia postepowania bez wyboru oferty. Z tego tytutu nie
przystuguja zadne roszczenia przeciwko Zamawiajgcemu.
Oferent nie moze zgdac zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu.

Opis warunkéw formalno-prawnych, ktére powinien spetni¢ oferent.

W celu potwierdzenia spetnienia wymaganych warunkéw oferte nalezy uzupetni¢ o nastepujace dokumenty:

1. Aktualny odpis z wtasciwego KRS albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawione nie pézniej niz 3 miesigce przed terminem ztozenia oferty.

2. Oswiadczenie o nie wszczeciu postepowania upadtosciowego, naprawczego lub likwidacyjnego wobec
firmy Wykonawcy.

3. Referencje potwierdzajgce wykonanie podobnych robét, realizacje dostaw, opis rozwigzan techniczno-
technologicznych zawierajgcy m. in.: zestawienie gwarantowanych parametrow techniczno-
eksploatacyjnych.

4. Deklarowany okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego oraz warunki
gwarancji.

5. Oswiadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.

Uwaga! Kserokopie dokumentéw powinny by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez
upowaznione osoby.

Zataczniki:

1.
2
3.

Formularz Oferty
Wzdr Umowy
Projekt instalacji AKPiA

Zatwierdzam:

Kierownik Dziatu ReattZacji Ipestycji
~ /

yd

/ PawetDziedzic
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