Celsium Sp. z 0.0., Skarzysko-Kamienna 25.04.2025 r.
ul. 11-go Listopada 7,
26-110 Skarzysko-Kamienna

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia

w postepowaniu na realizacje zadania p.n.:
»Budowa wewnetrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Wyszynskiego, dz. Nr 3599/5 w Gréjcu”.

l. Zamawiajacy

Celsium Sp. z 0.0. z siedzibg w Skarzysku - Kamiennej, adres: ul. 11 Listopada 7; 26-110 Skarzysko -
Kamienna; NIP: 663-000-22-74; Regon: 290020845; wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS: 0000044466,
tel.(041) 252 89 80, fax (041) 252 89 83, e-mail: celsium@celsium.pl

Il. Tryb udzielenia zamdwienia

Postepowanie jest zamowieniem ,sektorowym”, ponizej progéw kwotowych okreslonych ustawa
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2021 r. poz. 1129, z pézn. zm.),
lecz z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantujacej wykonanie zadania w sposéb efektywny,
oszczedny i terminowy.

Illl. Osoby upowazinione do kontaktu z oferentami:
e Matgorzata Rdzanek-Palacz - w zakresie przedmiotu zamowienia i procedur przetargowych,
e-mail: malgorzata.rdzanek-palacz@celsium.pl, tel. 785 050 416

e Krzysztof Borek - w zakresie przedmiotu zamdwienia i procedur przetargowych,
e-mail: krzysztof.borek@celsium.pl, tel. 698 713 977.

Informacje udziela sie w dni robocze, w godzinach: 8% - 14%,
IV. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Wykonanie i montaz instalacji C.O. wraz z dostarczeniem materiatow o zakresie:

a. Zakres instalacji od pomieszczenia wezta (wigcznie) do zawordw za licznikami ciepta (wigcznie) na
przewodzie zasilajgcym i zaworu regulacyjnego na przewodzie powrotnym wigcznie dla
poszczegdlnych mieszkan na klatkach schodowych lub w lokalach ustugowych.

b. Wykonanie rozdzielaczy c.0. w pomieszczeniu wezta cieplnego. Na rozdzielaczu, beda
zamontowane zawory regulacyjne, odcinajgce, termometry, manometry z kurkami, spusty,
niezbedna armatura.

c. Montaz rurociggdw rozprowadzajgcych w przestrzeni garazu podziemnego oraz pionéw w
szachtach instalacyjnych, w technologii rur zaciskowych ze stali weglowej.
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k.

Montaz uktadéw pomiarowych wraz z zaworami odcinajgcymi w szachtach na klatkach
schodowych. Uktad pomiarowy=licznik ciepta ze srubunkami dostarcza Zamawiajacy. Pozostatg
armature dostarcza Wykonawca.

Montaz armatury odcinajgcej, regulacyjnej, rownowazgcej, odpowietrzajgcej, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Wykonanie kompensacji instalacji oraz zamontowanie punktéw statych, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Montaz konstrukcji wsporczych dla instalacji c.o. zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz izolacji termicznej z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o wspoétczynniku
1=0,035 W/m*K, o grubosci zgodnie z projektem technicznym i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury ws. Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wykonanie przej$¢ ppoz. '

Wykonanie niezbednych préb i sprawdzeri, w tym ci$nieniowej préby szczelnosci instalacji,
zakonczonej protokotem.

Uruchomienie i regulacja instalacji.

2. Wykonanie i montaz instalacji C.W.U. wraz z dostarczeniem materiatow.

a.

Zakres instalacji: ciepfa woda uzytkowa oraz cyrkulacja od pomieszczenia wezta (wigcznie) do
zaworu za wodomierzem wody cieptej (wigcznie) dla poszczegdlnych mieszkan na klatkach
schodowych.

Montaz rurociggéw cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji w przestrzeni garazu podziemnego
oraz ich piondw w szachtach instalacyjnych w technologii rur tworzywowych z PP-R Stabi PN20.
Montaz zestawu lokalowego wodomierzowego wody cieptej wraz z zaworami odcinajgcymi w
szachtach na klatkach schodowych. Wodomierze wody cieptej wraz ze $rubunkami dostarcza
Zamawiajacy.

Montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej i odpowietrzajacej, zgodnie z dokumentacja
techniczna.

Wykonanie kompensacji instalacji oraz zamontowanie punkéw statych zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

Montaz konstrukcji wsporczych dla przewoddéw c.w.u. oraz cyrkulacji zgodnie z zaleceniami
producenta.

Montaz izolacji termicznej z wetny mineralnej w pfaszczu z folii aluminiowej o wspétczynniku
I=0,035 W/m*K, o grubosci zgodnie z projektem technicznym i Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury ws. Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Wykonanie przejs¢ ppoz.

Wykonanie niezbednych préb i sprawdzen, w tym ci$nieniowej proby szczelnosci.

Uruchomienie i regulacja instalacji.

3. W zakres robét wchodzi réwniez:
3.1. Zorganizowanie robot w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami, uzgodnieniami

z przedstawicielami dewelopera takze projektem budowlanym instalacji.

3.2. Wykonanie ptukania rurociggdw przed uruchomieniem.
3.3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej przedktadanej do odbioru koricowego zadania
zawierajgcej:
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- rzut kondygnacji wraz z naniesionymi zmianami zatwierdzone przez projektanta oraz zamawiajgcego
(ewentualnie),

- powykonawczg inwentaryzacje przej$¢ p.poz. zgodnie z zamontowaniem,

- protokoty z badan, préb szczelnosci oraz wszelkich sprawdzen,

- atesty, aprobaty techniczne, dokumenty dopuszczenia do stosowania zastosowanych materiatéw.

3.4. Przywrécenie placu budowy do porzadku i tadu, wraz z uzyskaniem odpowiednich akceptacji od
kierownika budowy obiektu.

4. Okresla sie nastepujace wymagania techniczne dla systemu zastosowanych materiatow:

4.1.Rurociagi i ksztattki przewoddw grzewczych wykonaé z rur zaciskowych ze stali weglowej ~ producent
do akceptacji Celsium.

4.2. Rurociagi i ksztattki przewodoéw cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonaé z rur zgrzewanych PP,

tworzywowe rury zespolone PN 20 Stabi Al (rura bazowa SDR6) — producent do akceptacji Celsium.

4.3. Zawory regulacyjne, réwnowazgce oraz podpionowe - producent do akceptacji Celsium.

5. Dodatkowe ustalenia w zakresie wykonywania prac:

5.1.Harmonogram prac obligatoryjnie zgra¢ z postepami prac na budowie,

5.2.Kazde odstepstwo realizacji w stosunku do dokumentacji projektowej musi zostaé zaakceptowane
przez projektanta oraz przedstawiciela Celsium.

Oczekujemy ztozenia oferty na realizacje catosci zadan ,pod klucz”. Wszystkie potrzebne materiaty

(oprécz licznikéw ciepta i wodomierzy wody cieptej ze $Srubunkami) dostarcza, montuje i uruchamia
Wykonawca. Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy uktady pomiarowe.

V. Warunki techniczno- technologiczne realizacji przedmiotu zaméwienia

1.

4.
4.1
4.2

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej SIWZ, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami.

. Wykonawca winien przeprowadzi¢ wizje lokalng w miejscu realizowanych zadan, na wiasng
odpowiedzialno$¢ i na wilasny koszt. Do oferty nalezy dotaczy¢ oswiadczenie o przeprowadzonej wizji

lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiajacy okresla w dokumentacji projektowej instalacji c.o. i c.w.u. zakres dostawy i wbudowania rur,

ksztattek i armatury oraz zakres robGt towa rzyszacych.
Podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiazuje sie:

. Zorganizowac¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt zaplecze robét.
. Zapewni¢ organizacje robdot i dostaw materiatdw w sposob wykluczajgcy powstanie zniszczen

(przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie).

W przypadku spowodowania szkéd bezzwtocznie usungc je na wiasny koszt i ponies¢ koszty ewentualnych
odszkodowan.

Zapewni¢ warunki bhp i p.poz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, prace prowadzi¢ w sposob nie
zagrazajacy bezpieczeristwu i mienia.

Przywrécic i uporzadkowac teren robdt do stanu pierwotnego, a wszelkie pozostatosci np. gruz, materiaty
izolacyjne i inne odpady wywieZ¢ na odpowiednie sktadowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami—bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Zatrudni¢ do robét kadre w odpowiedniej ilosci i odpowiednich kwalifikacjach oraz zastosowac
odpowiedni sprzet.

Przeprowadzi¢ niezbedne préby, odbiory i nadzory na swdj koszt.
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4.8. Sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza.

5.

VI.

Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania na zastosowane materiaty zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1332).
Zastosowane materialy muszg by¢ fabrycznie nowe wyprodukowane nie wczedniej niz w 2025 roku
i odpowiada¢ standardom technicznym.

Termin wykonania zamoéwienia
Termin wykonania przedmiotu zamdwienia ustala sie do dnia 31 pazdziernika 2025r. z tym, ze:

b. Termin ptatnosci wyniesie 30 dni liczac od dnia ztozenia u Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonej faktury

VII.

i

VIII.

VAT.

Warunki jakie musi spetni¢ oferent

Warunkiem przystapienia do przetargu jest wptata wadium na konto Zamawiajgcego w wysokosci 5 000,00

zt (stownie: pieé tysiecy ztotych). Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach:

e pienigdzu na konto Zamawiajacego, Nr konta: 18 1160 2202 0000 0003 8460 8875, tytut przelewu:
,WADIUM Budowa wewnetrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Wyszyriskiego w Gréjcu”,

e gwarancji bankowej,

e gwarancji ubezpieczeniowe;j.

W przypadku wadium pienieznego za dziert wniesienia wadium uznaje sig¢ dzier obcigzenia rachunku

Zamawiajacego, przy czym dla waznosci oferty obcigzenie to musi nastgpi¢ przed uptywem terminu

wyznaczonego na ztozenie oferty.

O udzielenie zamdwienia mogga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:

— s3 ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdéwienia na kwote gwarancyjng w wysokosci minimum 150% ceny ofertowej brutto;

— dysponujg kadrg posiadajgcg uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do realizacji
zamowienia.

Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie

i sprawdzenia warunkéw realizacji robdt w celu petnego rozeznania zakresu zamoéwienia oraz

uwzglednienia wszystkich prac niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia i prawidtowego

obliczenia ceny oferty. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢ oswiadczenie o przeprowadzonej

wizji lokalnej.

Termin wizji lokalnej ustala sie na dzieA 09.05.2025 r., o godzinie 10:00 na terenie budowy —

ul. Wyszynskiego, dz. Nr 3599/5 w Gréjcu. Wykonawca zobowigzany jest o potwierdzenie obecnosci z co

najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu: 785-050-416 Iub adresem

e-mail: malgorzata.rdzanek-palacz@celsium.pl.

UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego lub mailowego obecnosci co najmniej
jednego Oferenta wizja lokalna sie nie odbedzie.

Opis warunkéw formalno-prawnych, ktére powinien spetni¢ oferent
W celu potwierdzenia spetnienia wymaganych warunkéw oferte nalezy uzupetni¢ o nastgpujgce

dokumenty:

1.

Aktualny odpis z wiasciwego KRS albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawione nie pdzniej niz 6 miesiecy przed terminem ztozenia oferty.
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Xl

. Oswiadczenie o nie wszczeciu postepowania upadtosciowego, naprawczego lub likwidacyjnego wobec firmy

Wykonawcy.

. Zaswiadczenia witasciwego Urzedu Skarbowego o niezaleganiu w pfaceniu podatkow oraz wtasciwego ZUS

o terminowym regulowaniu skfadek, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed terminem ztozenia
ofert.

4. Referencje potwierdzajgce wykonanie podobnych robot.
. Deklarowany okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego oraz warunki

gwarancji — wymagany min. 3 lata.
Uwaga! Kserokopie dokumentéw powinny by¢ potwierdzone za zgodno$c¢ z oryginatem przez upowaznione
osoby.

Podwykonawcy

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia.
2. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego, czesSci robét

podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 647 Kodeksu cywilnego oraz w Istotnych
Postanowieniach Umowy. Podwykonawca winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do realizacji
podzleconego zakresu robét

. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czes$ci zamdéwienia, ktérych wykonanie zamierza

powierzy¢ podwykonawcg oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcéw, jezeli sg juz znani.

. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcdw zaangazowanych w realizacji zamdwienia, jezeli s3 juz
znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
w zdaniu pierwszym, w trakcie zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

. Powierzenie wykonania czeéci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za nalezyte wykonanie zamdwienia.

Sposdb oraz termin sktadania i otwarcia ofert

. Oferent moze zlozy¢ tylko jedna oferte.
. Oferta powinna by¢ sporzadzona na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.

. Oferta powinna by¢ ztozona w zapieczetowanej kopercie. Koperta adresowana na Zamawiajgcego powinna

zawierac opis:

»Budowa wewnetrznych instalacja c.o0. i c.w.u. od pomieszczenia wezta do uktadow
pomiarowych wiacznie przed kazdym lokalem, w budynku mieszkalnym
przy ul. Wyszynskiego w Gréjcu”.

. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Spétki przy ul. 11-go Listopada 7 w Skarzysku - Kamiennej lub droga

mailowa na adres: celsium@celsium.pl w terminie do dnia 15.05.2025 r., do godz. 10:00.

. Publiczne otwarcie ofert nastgpi 15.05.2025 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiajgcego.
. Oferent zobowigzany jest do zawarcia Umowy w terminie 14 dni od doreczenia mu informacji o wyborze

jego oferty.

Termin zwigzania ofertg

. Termin zwigzania oferta ustala sie na 90 dni od dnia otwarcia ofert.
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Xl

6.

Ocena ofert.
Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powotana przez Zarzad Celsium Sp. z 0.0. uwzgledniajgc:

a. cene ofertowa.

b. oferowane warunki gwarancji.

c. Referencje potwierdzajgce wykonanie podobnych robdt w zakresie wizualizacji i sterowania uktadami

kogeneracyjnymi.

Zamawiajgcy nie okresla procentowych wielkosci wag poszczegélnych kryteriéw, o ktérych mowa
w pkt. 1.
Oferent nie moze sie powotywac na okoliczno$¢, iz oferta, ktérag wybrano, zawiera cene wyzszg niz jego
oferta.
Z przeprowadzonego postepowania Komisja sporzadzi protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez Zarzad
stanowit bedzie podstawe do zawarcia umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo uniewaznienia postepowania bez wyboru oferty. Z tego tytutu nie
przystugujg zadne roszczenia przeciwko Zamawiajgcemu.
Oferent nie moze zadac¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Xlll. Opis warunkéw formalno-prawnych, ktére powinien spetnic¢ oferent.

W celu potwierdzenia spetnienia wymaganych warunkéw oferte nalezy uzupetni¢ o nastepujace dokumenty:

1.

Aktualny odpis z wtasciwego KRS albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawione nie pdzniej niz 3 miesigce przed terminem ztozenia oferty.

Oswiadczenie o nie wszczeciu postepowania upadfosciowego, naprawczego lub likwidacyjnego wobec
firmy Wykonawcy.

Referencje potwierdzajgce wykonanie podobnych robét, realizacje dostaw, opis rozwigzan
techniczno-technologicznych  zawierajgcy m. in.: zestawienie gwarantowanych parametrow
techniczno-eksploatacyjnych.

Deklarowany okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego oraz warunki
gwarancji.

Oswiadczenie o przeprowadzonej wizji lokalne;.

Uwaga! Kserokopie dokumentéw powinny by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez upowaznione
osoby.

XIV. Informacje dotyczgce uniewaznienia postepowania

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny. Z tego tytutu nie
przystuguje zadne roszczenia przeciwko Zamawiajgcemu.

Zataczniki do Zapytania Ofertowego:

Nr 1 — Projekt wykonawczy
Nr 2 — Formularz oferty
Nr 3 — Oswiadczenie o wizji lokalnej

Nr 4 —Wzdér umowy

Zatwierdzono:

J—
Kierownik Dziaiuﬂéalizaﬂg}ﬂnwestycji

</‘. ,/

Pawel Dziedzic
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