
LOKALIZATOR AWARII
typ L-302
230V, 50Hz
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 L-302

Przewód miedziany 1,5 mm2

POMPOWNIA

KOMORA
PROJEKTOWANA

K

OZNACZENIA:

Uniwersalna puszka przyłączeniowa UPP

Końcówka zerująca lokalizatora KZL

Uziemienie (połączenie puszki z rurą
stalową)

K
Kabel koncentryczny (np. K-5 długości 5m)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RIKTNING GROUP

BIURO:
ul. Świętego Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: office@rikgp.eu
www.rikgp.pl

INWESTOR:

Celsium Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 7
26-110 Skarżysko-Kamienna

TYTUŁ INWESTYCJI:

Budowa zespołu budynków układu kogeneracji w obudowie kontenerowej wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i przynależnym zagospodarowaniem terenu

LOKALIZACJA:

ul. Stawowa, Drzewica
nr ewidencyjny działki: część dz. nr 595
obręb: 0001 Drzewica-miasto
jednostka ewidencyjna: 100702_4 Drzewica
DATA: 01.02.2025 r.

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:
SANITARNA S
IMIĘ I NAZWISKO: NR UPRAWNIEŃ:

TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ IMPULSOWEJ W
KOMORZE CIEPŁOWNICZEJ

SKALA:

-:-
NR RYSUNKU:

PW-SC-05-00
FORMAT:

A3
Rysunek stanowi własność firmy RIKTNING GROUP - rozpowszechnianie i reprodukcja tego dokumentu,
wykorzystywanie niezgodnie z umową i przez osoby nieuprawnione jest zabronione bez autoryzowanej zgody
projektanta. Wszelkie prawa do tego dokumentu są zastrzeżone.

ZESPÓŁ BRANŻOWY:

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jacek Hałas WKP/0413/PWOS/16
do projektowania w specjalności
instalacji sanitarnych bez ograniczeń

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Joanna Świątek WKP/0145/POOS/23
do projektowania w specjalności
instalacji sanitarnych bez ograniczeń


