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Skarzysko-Kamienna 06.10.2025 r.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SWz)

w postepowaniu na realizacje zadania p.n.:
Dostawa dwdch weztéw ciepfowniczych jednofunkcyjnych c.w.u. wraz z montaiem i uruchomieniem
do budynkdéw przy ul. Sokola 16 oraz przy ul. Szydtowiecka 11 w Skarzysku - Kamiennej

I Zamawiajacy

Celsium Sp. z o0.0. z siedzibg w Skarzysku - Kamiennej, adres: ul. 11 Listopada 7; 26-110 Skarzysko -
Kamienna; NIP: 663-000-22-74; Regon: 290020845; wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000044466,
tel.(041) 252 89 80, fax (041) 252 89 83, e-mail: celsium@celsium.pl

1. Tryb udzielenia zamowienia.

Postepowanie jest zamowieniem ,sektorowym”, poniiej progow kwotowych okreslonych ustawg
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamadwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2021 r. poz. 1129, z pdin. zm.),
lecz z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantujgcej wykonanie zadania w sposdb efektywny,

oszczedny i terminowy.
lll.  Osoby upowainione do kontaktu z oferentami:

e Ryszard Jez - w zakresie przedmiotu zamowienia i wizji lokalnej,
e-mail: ryszard.jez@celsium.pl, tel. 723-732-419

e Piotr Brzozowski - w zakresie procedur przetargowych,
e-mail: piotr.brzozowski@celsium.pl, tel. 662-299-462

Kontakt z w/w pracownikami odbywac sie bedzie w dni robocze, w godzinach: 8% - 14%,

IV. Opis przedmiotu zamoéwienia.

1. Zakres przedmiotu zamowienia
Zakres obejmuje dostawe, montaz i pierwsze uruchomienie weztéw cieptowniczych, o parametrach pracy
jak w tabeli nr 1. W zakresie zamowienia jest ponadto wykonanie robdt budowlanych zwigzanych
z zaadaptowaniem pomieszczenia przeznaczonego na funkcjonowanie wezta do wymagan z tym

zwigzanych.
Lp. Adres Qecw Gs.cw Geyrk.cw Vst.cw
(kW] [dm?/s] [dm?/h] [dm?)
1 |ul Sokola 16, Skarzysko-Kamienna 50 2,0 800 300
2 | ul. Szydtowiecka 11, Skarzysko-Kamienna 80 2,8 1600 500
Tabelanr1l
gdzie:
Qcw [kW] — obliczeniowa max moc cieplna wymiennika ciepta instalacji c.w.u.
Gs.cw [dm?/s] - przeptyw chwilowy (sekundowy) wody uzytkowej w obiegu wymiennika c.w.u.
Geyrk.cw [dm?3/h] — przeptyw w obiegu cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

Vst.cw [dm?]

— pojemnosc stabilizatora cieptej wody uzytkowe;j
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Uwaga! Strone wtérng kazdego wezta c.w.u. zwymiarowac nalezy na przeptyw chwilowy (sekundowy)

c.w.u. (Gs.cw — wg Tabeli nr 1).

2. Parametry pracy wezta i dane techniczne.

2.

2.2

Budynek ustugowy przy ul. Sokola 16 w Skarzysku - Kamiennej:

— temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75°C (zmienne)
— temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: lato: 65/25°C (state)

— temperatura obliczeniowa c.w.u. +60°C

— ci$nienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar

— ci$nienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynku (zima) P./P,=10,2/5,0 bar

— cisnienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynku (lato) P./P,=19,0/5,0 bar

— cis$nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa inst. c.w.u. 6,0 bar

— ci$nienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 0,25 bar

Budynek wielorodzinny przy ul. Szydtowiecka 11 w Skarzysku - Kamiennej:

— temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75°C (zmienne)
— temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: lato: 65/25°C (state)

— temperatura obliczeniowa c.w.u. +60°C

— ci$nienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar

— ci$nienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynku (zima) P./P, =10,3/4,8 bar

— cisnienia robocze sieci ciepfowniczej w rej. budynku P./P,=9,5/5,5 har

— ci$nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa inst. c.w.u. 6,0 bar

— ciénienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 0,35 bar

3. Wymagania techniczne dla kazdego wezta:

3.1.

3.2.

33

34.

3:5.
3.6.

3.7.

318:

3.9,
3.10

311,

Wezty cieptownicze powinny by¢ wykonane zgodnie ze schematami ideowymi stanowigcym
zatgczniki nr 1inr 1a;

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. z ptynng regulacja obrotéw Wilo, Grundfos, LFP, jednofazowa;
Armatura: kurki kulowe o potgczeniach gwintowanych, strona pierwotna — PN16; strona wtorna —
PN6, przy czym pierwsze zawory od strony przytacza cieptowniczego — kofnierzowe PN16 jako
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami na przytaczu cieptowniczym magnetoodmulacz TERMEN;
Wymienniki ciepfa ptytowe lutowane posiadajgce okreslong w aprobacie technicznej wartosc
parametru ,A” stosowanego do obliczania przepustowosci zaworu bezpieczenstwa (wg PN-B-02414,
pkt. 2.2.2.2);

Sterownik wezta firmy Samson typ 5573;

Zawory regulujagce temperature czynnika ogrzewanego - z funkcja zabezpieczenia przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w instalacji odbiorczej (wg PN-B-02414, pkt. 2.6),
Samson;

Zawory bezpieczenstwa — membranowe;

Przeponowe naczynie wzbiorcze przeptywowe dla instalacji c.w.u. - PN6, z armaturg przytgczeniowg
zapewniajaca ciggta wymiane wody w naczyniu;

Stabilizator temperatury c.w.u. z powtoka termoizolacyjng — PN6, pojemnos¢ wg tabeli nr 1;

. Cieptomierze — MULTICAL 603 firmy Kamstrup z ultradiwiekowym przetwornikiem przeptywu

Ultraflow 54;
Wezty powinien posiadac izolacje rurociggdw, armatury, wymiennikow, pomp;
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3.12.
3.13.

3.14.

Pozostate wyposazenie weztdw - wg wymaganych schematdw ideowych — zataczniki nr 1i 1a.

Gabaryty weztéw kompaktowych muszg by¢ dostosowana do wymiaréw pomieszczenia

przeznaczonego na wezet okreslonego w zatgczniku. W terminie do 10 dni od dnia podpisania

Umowy, Dostawca wezta, zobowigzany bedzie do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu

wezta w celu: sprawdzenia ich wymiarow, wymiarow drog komunikacyjnych prowadzacych do pom.

wezta, zapoznania sie z zakresem prac adaptacyjnych zwigzanych z montazem weztow.

Na wizje dostarczy¢ nalezy wstepny szkic lokalizacyjny kazdego wezta w pomieszczeniu, narysowany

w skali, zwymiarowany, celem uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Uwaga: wezty naleizy wykona¢ w zabudowie przeznaczonej do obstugi oraz eksploatacji

jednostronne;j.

Zamawiajacy w zatgcznikach nr 2 i 2a udostepnia rzuty pomieszczen przeznaczonych pod zabudowe

weztdw cieplnych wraz z lokalizacjg przytaczy i koncepcjg zabudowy.

Wezty powinny posiada¢ wszystkie niezbedne pomiary parametrow pracy obiektu tj:

e dane z licznikow ciepfa: ilos¢ ciepta, przeptyw chwilowy wody sieciowej, temperature zasilania
i powrotu wody sieciowej, moc chwilowg wezta, data, godz. minuta odczytu,

e dane z regulatora wezta typu Trovis 5573 (minimum: temp. wyjscia c.w.u. temp. w zasobniku
c.w.u., zadana temperatura wyjscia c.w.u.),

e sygnalizacja pracy pompy,

4. Wymagania dotyczace zdalnego odczytu parametrow pracy
4.1. Sygnaty z uktadéw pomiarowych (cieptomierzy i wodomierzy) nalezy wprowadzi¢ na sterownik

obiektowy wezta typu Trovis 5573 oraz centralke Hakar PLS. Wezet powinien posiadaé¢ wszystkie

niezbedne pomiary parametrow uwzglednianych w obrazie telemetrycznym pracy obiektu tj:

e dane z licznika ciepta: ilos¢ ciepta, przeptyw chwilowy wody sieciowej, temperature zasilania
i powrotu wody sieciowej, moc chwilowg wezta, data, godz., minuta odczytu,

e dane z regulatora wezta (minimum: zadana temperatura c.c.w.),

e sygnalizacja pracy wszystkich pomp,

e stan wodomierza CCW.

4. Zdalna komunikacja z weztem.

4.1.

4.2.

Komunikacja z weztami powinna odbywac sie za posrednictwem modutéw komunikacyjnych GSM
centralki Netland typu Hakar PLS, ktéry zapewnia dostep do podstawowych parametrow pracy
wezta oraz przesytanie danych rozliczeniowych do fakturowania odbiorcow. Podstawowe parametry
pracy beda dostepne poprzez aplikacje GLOBE OMS. Instalacja, zakup urzadzen oraz konfiguracja jest
po stronie dostawcy wezta. Urzadzenia powinny zosta¢ dostarczone kompletne (wraz z kartg SIM)
bez aktywowanej karty w systemie odczytu firmy Netland.

Wykonawca weztéw dostarczy do dziatu IT i Digitalizacji uzupetniony protokét z danymi urzadzen do
zdalnego odczytu uktadow pomiarowych z zgodnie z zatacznikiem. Protokoty nalezy dostarczy¢ przed
odbiorem koncowym wezta. Osoba do kontaktu z dziatu IT i Digitalizacji Pan Pawet
Kwiatkowski (e-mail: pawel.kwiatkowski@celsium.pl, tel. 602-152-239).

5. Zamdwienie na etapie dostawy weztéw obejmuje

;1
5.2

5.3.

Dostawe wezta cieptowniczego, kompaktowego.

Sporzadzenie protokotu okreslajacego dla urzadzen cisnieniowych wezta formy dozoru technicznego
(wg. Rozporzadzenia Ministra Gosp. Pracy i Polit. Spotecznej z 9 lipca 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen cisnieniowych, Dz.U.
Nr 135z 2003 r. poz. 1269 oraz innych obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisow).

Przygotowanie wniosku wraz z wszelkimi wymaganym zatgcznikami w 2 egzemplarzach do odbioru
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5.4.

5.5:

5.6.

przez UDT urzadzen cisnieniowych wezta podlegajgcych takiemu odbiorowi (dozér petny,
ograniczony, uproszczony) - Zamawiajacy zapewnia niezbedna wspdiprace (podpisanie
dokumentdw, upowaznienia, dostawe czynnika roboczego, itp.).

Dostarczenie $wiadectw jakosci na wezty i ich elementy potwierdzajgcych dopuszczenie do
stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dostarczenie w jezyku polskim dokumentacji technologicznej wezta wraz z czescig elektryczng
z wyszczegdlnieniem jego elementdw i obliczeri oraz réwniez instrukcji obstugi w jezyku polskim
(DTR) wezta i jego elementdw sktadowych (urzadzen).

Dostarczenie protokotdéw z prob, sprawdzen i pomiardw, w tym pomiaréw instalacji elektrycznej
wezta, oraz schematdw instalacji cieptowniczej oraz elektrycznej wezta i instrukcji obstugi wezta, (1
egz. schematu technologicznego wezta wraz ze spisem materiatéw powinien by¢ zalaminowany i
powieszony w pomieszczeniu wezta, 1 egz. instrukcji obstugi wezfa powinien by¢ na state dostepny w
pomieszczeniu wezta).

Catosé dokumentacji wym. w pkt.: 5.2 - 5.6 dostarczy¢ nalezy w formie papierowej i elektronicznej!

6. Zamoéwienie na etapie montazu weztéw w czesci dotyczacej instalacji elektrycznej.

6.1.

6.2.

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajagcej modut jednofunkcyjnego wezta z rozdzielnicy
pomieszczenia.

Wykonanie pofaczen wyréwnawczych elementéw metalowych przewodzgcych z  szyng
ekwipotencjalng w pomieszczeniu wezta w tym rurociggu wysokiego parametru zasilajgcego wezet
cieptowniczy przed gtdwnymi zaworami odcinajacymi.

7. Zamowienie na etapie montazu weztéw obejmuje w czesci dotyczacej instalacji technologicznej weztéw

oraz adaptacji budowlanej pomieszczenia weztow:

21

T2

7.3.

7.4.

7.5;

246

Zmiana lokalizacji istniejgcego wezta jednofunkcyjnego c.o. poprzez przesuniecie rownolegte (okoto
0,4m) wraz z wykonaniem koniecznych prac w zakresie potgczen instalacji hydrauliczneji elektrycznej
(dotyczy wezta w budynku przy ul. Sokola 16).

Przytaczenie weztdw cieptowniczych jednofunkcyjnych c.w.u. do przewodow istniejgcych przytgczy
ciepfowniczych (wraz z montazem armatury odcinajacej), przytaczenie kroccow strony wtornej
weztéw do instalacji odbiorczych c.w.u., przytaczenie kré¢ca wody zimnej wodociggowej do instalacji
wody zimnej wodociggowej budynku, wykonanie izolacji termicznej w/w przewodow,

Sprowadzenie przewoddéw odptywowych (przewodu odptywowego zbiorczego) odwodnier
i odpowietrzen nad istniejgcy wpust podtogowy,

Obudowanie weztéw kompaktowych szczelnym cokolikiem wys. 12 c¢cm wykonanym z cegty
klinkierowej petnej,

Nadzor nad napetnieniem instalacji odbiorczych wodg z sieci cieptowniczej w porozumieniu z
wydziatem eksploataciji sieci wraz z weryfikacjg szczelnosci wykonanych potgczen hydraulicznych
Uruchomienie weztéw ,,na gorgco” po zgtoszeniu przez Odbiorce ciepta gotowosci instalacji
odbiorczych w budynku,

V. Wymagania stawiane Wykonawcy zwigzane z realizacja zamoéwienia.

1. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

11

1.2.

wykonania prac objetych przedmiotem zaméwienia zgodnie z Prawem budowlanym, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zawodowa
starannoscig i odpowiedzialnoscig za realizowane zamowienie;

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizowanych zadan, na wiasng odpowiedzialnosc i na
wiasny koszt. Do oferty Wykonawca ma dofgczy¢ o$wiadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej pod
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1.3.

1.4.

1.5:

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

rygorem odrzucenia oferty;

zapewnienia, ze wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania niniejszego zamoéwienia sg

nowe i posiadajg wymagane dopuszczenia, poswiadczenia zgodnosci, atesty, cechy, oznaczenia

zgodnie z aktualnymi wymaganiami PN i dyrektyw UE;

zorganizowania we wiasnym zakresie i na swoj koszt zaplecza robot;

zapewnienia organizacji robot i dostaw materiatow w sposéb wykluczajacy powstanie zniszczen

(nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie). W przypadku spowodowania szkdd nalezy

bezzwtocznie je usungc na wtasny koszt i ponies¢ koszty ewentualnych odszkodowan;

zapewnienia warunkéw bhp i p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do prowadzenia prac

w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu osob i mienia;

zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamdwienia kadry w odpowiedniej ilosci i z odpowiednimi

kwalifikacjami oraz zastosowania odpowiedniego sprzetu;

doprowadzenia terenu po zakonczeniu robot do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczecia robot),

wszelkie pozostatosci np. gruz, materiaty izolacyjne i inne odpady nalezy wywiez¢ na odpowiednie

sktadowiska zgodnie z obowigzujagcymi przepisami — na wfasny koszt oraz dostarczenia

Zamawiajgcemu bezusterkowych protokotdw odbioru terenu spisanych z wtascicielem lub zarzadcg

terenu w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego;

przeprowadzenia niezbednych prob, odbioréw i nadzoru na wtasny koszt;

sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowe;j

i elektronicznej tj.:

1.10.1. Dokumentacji technologicznej w jezyku polskim wezta wraz z czescig elektryczna
z wyszczegblnieniem jego elementow i obliczen oraz instrukcji obstugi w jezyku polskim (DTR)
wezta i jego elementow sktadowych (urzadzen).

1.10.2. Protokotow z préb, w tym préby cisnieniowej i uruchomienia ,,na gorgco”, sprawdzen, w tym
szczelnos$ci pofgczen hydraulicznych i pomiardw, w tym pomiardw instalacji elektrycznej
wezta, oraz schematow instalacji cieptowniczej oraz elektrycznej wezta i instrukcji obstugi
wezfa.

1.10.3. Swiadectw jakosci na wezly i ich elementy potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.10.4. Protokotu okreslajgcego dla urzadzen cisnieniowych kazdego wezta formy dozoru
technicznego (wg. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego dla niektérych urzadzen
cisnieniowych podlegajacych dozorowi technicznemu, Dz.U. z 2022 r. poz. 68 oraz innych
obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisow).

1.10.5. Whniosku wraz z wszelkimi wymaganymi zatacznikami w 2 egzemplarzach do odbioru przez
UDT urzadzen cisnieniowych kazdego wezta podlegajacych takiemu odbiorowi (dozor petny,
ograniczony, uproszczony) — Zamawiajgcy zapewnia niezbedng wspodtprace (podpisanie
dokumentéw, upowaznien, dostawe czynnika roboczego, itp.).

1.10.6. Dokumenty gwarancyjne (okres gwarancji udzielonej przez Oferenta na petny zakres
zrealizowanych dostaw nie moze by¢ krdtszy niz 24 miesigce).

VI. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamowienia.
2. Dopuszcza sie mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego, czesci robot
podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilnego oraz w Istotnych
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VIl

Postanowieniach Umowy. Podwykonawca winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do realizacji
podzleconego zakresu robot

Zamawiajgcy 7gda wskazania przez Wykonawce w ofercie czg$ci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcg oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sg juz znani.
Zamawiajgcy 2ada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcdw zaangazowanych w realizacji zamowienia, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
w zdaniu pierwszym, w trakcie zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Powierzenie wykonania czeéci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie zamdwienia.

Informacja dodatkowe.

1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy

VIII.

ramowej.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow Wykonawcy za udziat w postgpowaniu.

. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Termin wykonania zamowienia, termin ptatnosci.

Termin wykonania przedmiotu zamowienia ustala sie:
1.1. Wezet przy ul. Sokola 16:

a) Dostawa, montaze i uruchomienia prébne ,,na goraco” — 25 listopada 2025

b) Odbidr koncowy i przekazanie do eksploatacji — 01 grudnia 2025
1.2. Wezet przy ul. Szydtowiecka 11:

a) Dostawa, montaze i uruchomienia prébne ,,na gorgco” — 29 grudnia 2025

b) Odbiodr koncowy i przekazanie do eksploatacji — 30 grudnia 2025

Za date wykonania przedmiotu zamdwienia uwaza sig dzien, w ktérym Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego pisemnie (e-mailem) o wykonaniu (zakoriczeniu) wszystkich robdt oraz gotowosci
przedmiotu zaméwienia do odbioru i przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza
w formie papierowej i elektronicznej.

Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie informacja Wykonawcy o zakoriczeniu zleconych prac
i podpisane protokoty odbioréw koricowych. Naleznos¢ wykonawcy bedzie ptatna przelewem w ciggu 30
dni od daty wystawienia faktury VAT na konto podane na fakturze. Za date zaptaty uznawac sie bedzie dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Warunki udziatu w postepowaniu.

W postepowaniu moga wzig¢ udziat Wykonawcy spetniajacy warunki i wymagania okreslone w Specyfikacji
Warunkow Zamowienia.

Wykonawca dysponuje kadrg posiadajaca uprawnienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami do wykonania
tego zadania.

Podstawy wykluczenia z postepowania.

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg wykluczeniu z postgpowania
o udzielenie zamowienia i ktorzy spetniajg warunki udzialu w postgpowaniu postawione przez
Zamawiajacego.
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2. 0 udzielenie zamodwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania

o0 udzielenie zamdwienia. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawce:

2.1. bedacego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatfu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktéorym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludimi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) oktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2022 r. poz.1599 z poin. zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekéw srodkéw spozywczych specjalnego przeznaczenia oraz
wyrobow medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktéorym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia
pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na
celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym whbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz.
1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko
wiarygodnosci dokumentow, o ktorych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo
skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 ust 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym whrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

2.2. jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdinika spotki w spdtce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa w pkt 2.1;

2.3. wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu
z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze
Wykonaweca przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleinych podatkow, optat
lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigZace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

2.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie 0 zamowienia publiczne;

2.5. jezeli Zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca zawart
z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktocenie konkurencji, w szczegolnosci, jezeli
nalezac do tej samej grupy kapitafowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow, ztozyli odrebne oferty, chyba ze wykazg, ze przygotowali te oferty lub
wnioski niezaleznie od siebie;

2.6. jezeli doszto do zaktocenia konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego
wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdw, chyba ze spowodowane tym
zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z
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2.7

2.8.

2.9,

240:

udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia;

ktory naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkow, optat lub skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w pkt 3, chyba ze wykonawca
przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

w stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadios¢, ktérego aktywami zarzgdza
likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢ gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

ktdry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit zamawiajgcego w bfad
przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, co mogto miec istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia, lub ktory zatait te informacje lub nie jest w stanie
przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce w biad, co
mogto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane przez Zamawiajgcego w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia.

3. W postepowaniu mogg bra¢ udziat Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.
U.z 2023 r. poz. 129 z pézn. zm. — ,Specustawa”). Na podstawie:

3.1

3.2

3:3.

art. 7 ust. 1 pkt 1 Specustawy Zamawiajgcy wykluczy wykonawce wymienionego w wykazach
okreélonych w rozporzgdzeniu 765/20061 i rozporzadzeniu 269/20142 albo wpisanego na listg na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w
art. 1 pkt 3 Specustawy;

art. 7 ust. 1 pkt 2 Specustawy Zamawiajgcy wykluczy wykonawce, ktérego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185 z 2023 r. poz. 180) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste
lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na listg
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu érodka, o ktorym mowa
w art. 1 pkt 3 Specustawy;

art. 7 ust. 1 pkt 3 Specustawy Zamawiajacy wykluczy wykonawce, ktérego jednostka dominujgcg w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoéci (Dz. U. z 2023 r. poz.
120, poz. 295) jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujgcg od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgce;j
o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy.

4. W postepowaniu mogg brac¢ udziat Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkow

ogra
31.7

niczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z

.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w

sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) Nr 833/2014 dotyczacego $rodkdw ograniczajacych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcych sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
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Xl

Zgodnie z art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkdw ograniczajgcych w

zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie zakazuje sie udzielania lub dalszego

wykonywania wszelkich zamdwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie

zamowien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a-e), ust. 8, 9 10, art. 11, 12, 1314

dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b-f) i lit. h-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21

lit. b)-e) i lit. g_-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f-h) i lit. j) dyrektywy

2009/81/WE oraz tytutu VIl rozporzadzenia (UE, Euratom) 2018/1046 na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich, osob fizycznych zamieszkatych w Rosji lub oséb prawnych, podmiotéow lub organow
z siedzibg w Rosji;

b) oséb prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktdrych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w
ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub

c) 0sob fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organow dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcéw, dostawcow lub podmiotow, na ktorych zdolnosci polega sie w rozumieniu

dyrektyw w sprawie zamowien publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci

zamowienia.

O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki udziatu w postepowaniu

postawione przez Zamawiajgcego tj.:

a) w zakresie zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;

b) posiadania uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepisow;

c) posiadajg zdolnosci techniczne lub zawodowe do wykonania zamdwienia;

d) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie niniejszego zamoéwienia.

Wymagania dotyczace Wadium.

Warunkiem przystapienia do przetargu jest wptata wadium na konto Zamawiajgcego w wysokosci:

5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100)
Wadium musi byé wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert. Wadium moze by¢ wniesione
w nastepujacych formach:

e pienigdzu na rachunek bankowy Zamawiajgcego, nr konta: 60 1160 2202 0000 0002 7890 2369, tytuf
przelewu: wadium w postepowaniu na ,Dostawa dwoch weztéw cieptowniczych jednofunkcyjnych
c.w.u. wraz z montazem i uruchomieniem do budynkoéw przy ul. Sokola 16 oraz przy ul. Szydtowiecka
11 w Skarzysku - Kamiennej”,

e gwarancji bankowej,

e gwarancji ubezpieczeniowe;j.

W przypadku wadium pienieznego za dzienn wniesienia wadium uznaje sie dzienn obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego, przy czym dla wazinosci oferty obcigzenie to musi nastgpi¢ przed uptywem terminu

wyznaczonego na ztozenie oferty.

0 udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

a) sg ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia na kwote gwarancyjng w wysokosci minimum 150% ceny ofertowej brutto;

b) dysponujg kadrg posiadajacg uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do realizacji

zamodwienia.

5. Zwrot wadium:
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5.1. Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia wystgpienia
jednej z okolicznosci:
a) uptywu terminu zwigzania oferts;
b) zawarcia umowy w sprawie zamodwienia, chyba ze zostanie zaliczone na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy;
c) uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia.
5.2. Zamawiajacy, niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia wniosku zwraca
wadium wykonawcy:
a) ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu skfadania ofert;
b) ktérego oferta zostata odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza;
d) po uniewaznieniu postepowania.
5.3. Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktdrym mowa w pkt 5.2 powyzej, powoduje rozwigzanie stosunku

prawnego z Wykonawcag.

Xll. Opis warunkéw formalno-prawnych, ktére powinien spetni¢ oferent
W celu potwierdzenia spetnienia wymaganych warunkéw oferte nalezy uzupetni¢ o nastepujace
dokumenty:

1. Aktualny odpis z wiasciwego KRS albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawione nie pozniej niz 6 miesiecy przed terminem ztozenia oferty.

2. Oswiadczenie o nie wszczeciu postepowania upadtosciowego, naprawczego lub likwidacyjnego wobec firmy
Wykonawcy.

3. Zaswiadczenia wiasciwego Urzedu Skarbowego o niezaleganiu w ptaceniu podatkéw oraz wiasciwego ZUS
o terminowym regulowaniu sktadek, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed terminem ztozenia
ofert.

4. Kserokopia, potwierdzona za zgodno$¢, dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie firmy od ryzyka
zwigzanego z realizacja przedmiotu zamodwienia

5. Referencje potwierdzajgce wykonanie podobnych robdt (dotyczy podmiotéw, ktore w ostatnich trzech
latach nie wykonywaty zadan o tozsamym zakresie dla spotek Grupy Celsium).

6. Deklarowany okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego oraz warunki
gwarancji.

7. O$wiadczenie o braku przestanek do wykluczenia z postepowania przetargowego zawartych w SWZ pkt IX.
Uwaga! Kserokopie dokumentéw powinny by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez upowaznione
osoby.

Xl Sposéb oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawca moze
ztozy¢ tylko jedng oferte.

2. Oferty moina sktada¢ w formie pisemnej przez ztozenie wiasnorecznie podpisu (art. 78 Kodeksu cywilnego)
lub w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Oferta powinna by¢ sporzgdzona na formularzu stanowigcym zatacznik nr 2 do SWZ.

4. Oferte podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, ze jezeli

z dokumentu(ow) okreslajacego(ych) status prawny Wykonawcy(ow) lub petnomocnictwa (pefnomocnictw)
wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy(éw) uprawnionych jest fgcznie kilka osob dokumenty
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wchodzgce w skiad oferty muszg by¢ podpisane przez takg liczbe oséb, ktdra jest niezbedna dla skutecznej
reprezentacji Wykonawcy(ow).

5. Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim.

6. Jesli oferta wraz z zatgcznikiem bedzie sktadana w formie pisemnej (papierowej) musi zosta¢ zfozona w
zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie. Koperta powinna posiada¢ nazwe i adres Wykonawcy oraz by¢
zaadresowana na adres Zamawiajgcego i zawierac opis:

Dostawa dwéch weztéw ciepfowniczych jednofunkcyjnych c.w.u. wraz z montazem i uruchomieniem
do budynkow przy ul. Sokola 16 oraz przy ul. Szydfowiecka 11 w Skarzysku - Kamiennej

7. Jesli oferta bedzie sktadana w formie elektronicznej nalezy przesta¢ ja na adres mailowy spotki
celsium@celsium.pl w tytule maila nalezy wpisa¢ nazwe postepowania.

8. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Spatki przy ul. 11 Listopada 7 w Skariysku - Kamiennej lub droga mailowa
na adres: celsium@celsium.pl w terminie do dnia 15.10.2025 r., do godz. 11:00.

9. Publiczne otwarcie ofert nastgpi 15.10.2025 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiajgcego.

10.0ferent zobowigzany jest do zawarcia Umowy w terminie 14 dni od doreczenia mu informacji o wyborze

jego oferty.
XIV. Termin zwigzania ofertg

Termin zwigzania ofertg ustala sie na 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moie przedtuzyc termin zwigzania oferta.
Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.
Przedfuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga zloienia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
0 wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
wadium albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania

W

oferta.
XV. Ocena ofert.

1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powotana przez Zarzad Celsium Sp. z 0.0. uwzgledniajac:
1.1. cene ofertows,
1.2. oferowane warunki gwarancji,
1.3. doswiadczenie Zamawiajacego z realizacji dotychczasowych tego typu kontraktow,
1.4. referencje potwierdzajgce wykonanie podobnych robét.

2. Zamawiajgcy nie okresla procentowych wielkosci wag poszczegolnych kryteriow, o ktdrych mowa
w pkt. 1.

3. Oferent nie moze sie powotywac na okolicznos¢, iz oferta, ktorg wybrano, zawiera ceng wyzszg niz jego
oferta.

4. Z przeprowadzonego postepowania Komisja sporzadzi protokdt, ktory po zatwierdzeniu przez Zarzad
stanowit bedzie podstawe do zawarcia umowy.

5. Oferent nie moze zada¢ zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

XVI. Informacje dotyczace uniewainienia postepowania

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny. Z tego tytutu
Oferentom nie przystuguje zadne roszczenia przeciwko Zamawiajgcemu.

XVII. Zataczniki do SWZ.

Zatgcznik nr1 —Schemat ideowy wezta cieplnego Sokola 16, Szydtowiecka 11
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Zatgcznik nr 2 — Rzut pomieszczenia weztfa cieplnego Sokola 16

Zatacznik nr 2a — Rzut pomieszczenia wezta cieplnego Szydtowiecka 11

Zatacznik nr 3 = Formularz oferty

Zatgcznik nr4 - Oswiadczenie wykonawcy - Dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania
Zatacznik nr 5 - Kodeks postepowania dostawcy

Zatacznik nr 6 - Klauzula informacyjna

Zatgcznik nr 7 — Wzor umowy

Zatwierdzono:
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