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Pytanie:
,,Czy jest mozliwos¢ uzycia do budowy sieci wraz z przytgczami cieptowniczymi do budynkéw

wielorodzinnych w rejonie ulic Zdrojowa, Kolarska, Tenisowa w Gréjcu, materiatow od firmy
ZPUM z Miedzyrzecza?”

Odpowiedz:

Celsium Sp. z 0.0. informuje, ze nie dopuszcza wykonania sieci i przytaczy cieptowniczych do budynkow
wielorodzinnych w rejonie ulic Zdrojowa, Kolarska, Tenisowa w Grojcu z materiatéw od ZPUM
Miedzyrzecz.

Informujemy, ze alternatywnie dopuszczamy zastosowanie technologii wykonania i materiatéw firmy
Radpol Pipes Sp. z 0.0. przy uwarunkowaniu, ze wykonawca opracuje — o ile zajdzie taka koniecznosc —
zamienny schemat montazowy zgodny z aktualnym poradnikiem montazu i eksploatacji producenta.
Celem doprecyzowania nadmieniamy, Ze przy projektowaniu postugiwano sie katalogami, materiatami
do projektowania, poradnikiem montazu i eksploatacji firmy Logstor (co zostato oznaczone w czesci

opisowej PT sieci i przytaczy dotyczgcego przedmiotu zadania).

Kierownik Dziatu
Realizacj| Inwestycji

Mateusz Gromiec

Celsium Sp. z 0.0. pogotowie cieptownicze 66 555 99 00 NIP: 663-000-22-74 konto bankowe: 60 1160 2202 0000 0002 7890 2369
ul. 11 listopada 7 t: 41252 8980 REGON: 290020845 Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Kielcach
26-110 Skarzysko-Kamienna e: celsium@celsium.pl KR5:0000044466 X Wydzial Gospodarczy, kapitat zaktadowy 17 632 500 PLN

www.celsium.pl



